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Restwarmte gebruik; welke projecten zijn er en worden
nu werkelijk gerealiseerd?

DE WIT datacenterkoeling, André Zweverink
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Agenda
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Restwarmte, wat is dat nu?

« De warmte die vrijkomt door het koelen van apparatuur in het datacenter
(servers, ups, railkokers, voedingskabels, batterijen & generatoren)

Restwarmte, wat kun je ermee?

« Secondaire ruimte rondom je datacenter verwarmen
« Voorverwarming noodstroom aggregaat

« Naastliggend gebouw verwarmen

« Naastliggende woonwijk verwarmen

« Opslaan
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Gerealiseerde projecten

« Datacenter Previder PDC1 & Kantoorgebouw ODIN groep

previder
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Gerealiseerde projecten

« Datacenter Previder PDC1 & Kantoorgebouw Odin

Technische configuratie Previder Hengelo
s ) e | Technische gegevens:
Vermogen datacenter: 185 kW

Piekvermogen warmteleverning: 400 kW
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Gerealiseerde projecten

« Kantoor TUI Enschede & intern datacenter
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Gerealiseerde projecten

Equinix — Science park Amsterdam
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Gerealiseerde projecten

« Equinix — Science park Amsterdam
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Gerealiseerde projecten

* Ennatuurlijk - NEP Hilversum

« Universiteit van Amsterdam - Lokale datacenters

« BIT in Ede — Evenementen gebouw

« Solcon Dronten — Eigen kantoor

 NL-DC datacenters Eindhoven — Noodstroom aggregaten — Warmtenet
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Welke projecten worden gerealiseerd
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Welke projecten worden gerealiseerd

* Bytesnet & WarmteStad
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Welke projecten worden gerealiseerd

« NL-DC datacenters te Aalsmeer
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Welke projecten worden gerealiseerd

« Warmtenet in Amsterdam-Zuidoost
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Welke projecten worden gerealiseerd

DC = Data Center
WP = Warmtepomp
PS =Pompstation
AP = Afleverpunt
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Succesvol?
* Bewustwording en verantwoordelijkheid

* Gemeenschappelijke belangen

* Financieel
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Plannen met restwarmte

* Agriport A7 in de Wieringermeer

« Datacenter van SmartDC en Nelle Fabriek te Rotterdam

« SamenWarm/Meerlanden en Schiphol-Rijk

« Datacenter Iron Mountain en gemeente Haarlem

« Digital Realty datacenter in Hoofddorp en woonwijk De Parken

« Datacenters van TDCG en Digital Realty en nieuwbouw woningen in
Amsterdam-West en Over Amstel

ROOM
INFRA




FHI ¢ v
Plannen met restwarmte

Datacenter Ecoracks in Eindhoven — buurt verwarmen

Datacenter Caransa de nieuwe wijk Havenstad in Amsterdam-West
Datacenter Dataplace met o.a. IF Technology en Gemeente Arnhem
Datacenter Equinix Enschede gekoppeld met een bestaand warmtenet

Interconnect datacenters Den Bosch en Eindhoven (High Tech campus)
aan woonwijken
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Hoe verder?

« 4° Generatie warmtenetten en regulering warmtenetten
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Hoe verder?

 C(Classificatie restwarmte

« Evaluatie warmtewet 26 juni 2018
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Contactgegevens

DE WIT
_ﬁ datacenterkoeling

DE WIT datacenterkoeling BV
Printerweg 15, 3821 AP Amersfoort
T. 033-7600217

E: inffo@dewitdatacenterkoeling.nl
Stand nummer: 41
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