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Introductie

* Als machine bouwer begonnen

* Verpakkingsmachines voor diervoeders
*  Wereldwijd actief

 Kwaliteit en service hoog in vaandel

e Allesin eigen beheer bouwend
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Opzet machines in het verleden

Relais sturingen
Seriéle veldbussystemen
Veel analoge aansturing componenten
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Industrlal Ethernet
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Problemen waar tegenaan gelopen is

* Onduidelijke info vanuit systeem naar operator / TD
e Bij calamiteiten veel tijd kwijt aan onderzoek

e Storingsgevoelig
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Uitleg keuze voor IE

* Betere informatie- en
configuratie mogelijkheden vanuit het productie proces

* Snelle communicatie

* Makkelijk uitbreidbaar

* Wereldwijde service makkelijk te verlenen.
* Toepasbaarheid, kostenbesparend
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Opzet applicatie

* Per machine, 1 controller voor proces

* Onderling gekoppeld via EIP
 Omron Safety over EtherCAT voor complete netwerk
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*  90% gebruikte componenten EIP

* Per machine 1 managed switch,
onderverdeling unmanaged
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Technische fags netwerk

* Ring netwerk

* CAT7 bekabeling/ CAT6A connectoren, koper

 Combinatie van managed- en unmanaged switches

e Safety over EtherCAT, separaat netwerk met EtherCAT junction switches
 Geen EMC filters (Canada)

 Aarding erg belangrijk, aparte outlets voor RJ45 met aarding
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Remote maintenance

* Firewall ingesteld 2 weg k-i en i>k

* Storing;

* Observatie;

 Mee helpen opstarten;
 Updates in software;

* Storingsrapport

* Tips geven aan de klant om het
proces te stroomlijnen
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Lessons learned

* Foutieve EDS file pneumatiek. Via remote maintenance opgelost.
* Firmware update switch
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Technische invulling netwerk

Netwerkontwerp Industriéle eisen

* Kleine data pakketten * Hoofdring en sub-netwerk?

« Continue transmissie * Onderhoud op afstand gewenst?

» Tijdgebonden « Aansluiting op kantoornetwerk, firewall instellingen?

* Hoge beschikbaarheid * Welke netwerkklasse wordt er gebruikt?

* Redundant * Welke IP-adresreeksen te gebruiken?

«  Communicatieprotocol « Hoge beschikbaarheid, redundantie gewenst (welk type) ?

* VLANS nodig?
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Technische invulling netwerk

EtherNet/IP

* Bevat explicit- and implicit berichtenverkeer,
over een standaard Ethernet infrastructuur

* Aantal speciale vereisten voor implicite berichten (I/O afhandeling,

producer/consumer mode, cycle time)
Aanbevolen Features

Noodzakelijke Features

U Full-duplex switching U 10/100Mbps + Auto-negotiation
U IGMP Snooping O IGMP Query
U Port Mirroring U VLAN

4 SNMP for switch management

Source: Rockwell’s Official Slides (2005)
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Technische invulling netwerk

Multicast filtering

* IGMP - Internet Group Management Protocol

e GMRP -(Garp) Multicast Registration Protocol
— Ter verbetering van de beschikbare bandbreedte
— Ter preventie van datalekken

PLC1
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Technische invulling netwerk

* Instellingen switch Ethernet/ IP

Model : IE-SW-PLDBM-B8TX 1P 192.168.77 110 MAC Address : 00-15-TEDS-E7-CO PWR1 PWR2
Name:  IE-SW-PLOSM-8TX Serial No © 06266 Firmware Version © V338 build 16102416 MSTR.IHEADIE‘ CPLRITA
Location : Router demopaneel
£ Main Menu
Ethernet/IP

{1 COverview
{7 Basic Settings
{1 Port Trunking @ Enable (Enable IGMP Snooping automatically after activating)

- SNMP Seftings ) Disable (Disable IGMP Snooping after activating)

- Communication Redundancy

-

{7 Traffic Prioritization
B Virtual LAN

{7 Multicast Filtering

E{] Bandwidth Management
E{] Auto Warmning

[0 Line-Swap Fast Recavery
H{] SetDevice IP

H{ 7] Diagnosis

(1 Monitor

(1 MAC Address Table
B System Log

EMZY Industrial Protocol

~(1 EtherNetlP

~{Z] PROFINETIO

~{{1 Modbus TCP
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Technische invulling netwerk

* Mogelijke instellingen switch EIP

Model:  IE-SW-PLOBM-BTX 1P 192.168.77.110 MAC Address : 00-15-7E-09-E7-CD PWR1 PWR2 = FAUL

Name : IE-SW-PLOBM-BTX Serial No : 06266 Firmware Version : V3.3.8 build 16102416 MSTR.HEHDIE' CPLR/TAIL

Location : Router demopaneel

=3 Main Menu

0] Overview IGMP Snoopina Setting
H{_] Basic Settings
®{] PortTrunking Current VLAN List
+{_] SNMF Settings
-1 Communication Redundancy IGIMP Snooping Enable Query Interval (125 (s)
H{_] Trafic Prioritization IGMP Snooping Enhanced Mode [
A A
EM§ Multicast Filtering Snooplng
=33 IGMP Snooping 1 Ename Enble 71 B2 @3 Ma4 Bs Be 7 Es
¢ [ IGMP Snooping Setting
- {1 1GMP Table =
-] Static Multicast MAC
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Technische invulling netwerk

Netwerk lay-out
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Technische invulling netwerk
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Technische invulling netwerk

* Instellingen ring

1P 192.168.77 110
Serial No - 06266

MAC Address : 00-15-7E-08-ET-CO

Firmware Version © V3 3 8 build 16102416

PWR1
MSTRMHEAD | CPLRITAIL

PWR2 = FAULT

Communication Redundancy

Current Status
MNow Active Turbo Ring V2
Ring 1 Ring 2
Status Break Status
Master/Slave Master Master/Slave
1st Ring Port Status  Link down 1st Ring Port Status

2nd Ring Port Status  Link down 2nd Ring Port Status  --

Coupling
Mode, none
Coupling Port status Primary Port Backup Pait
Settings
Redundancy Protocol Turbe Ring V2
¥l Enable Ring 1 [CIEnable Ring 2
Set as Master Set as Master
Redundant Ports 1st Port [ 7[+] e &
and Port [3]] 2nd Port |6
Turbo Ring V1 | Turbo Ring V2 | Turbo Chain [STP RSTP
Topology Ring Ring Chain Ring, Mesh Ring, Mesh
Recovery Time |< 300 ms <20 ms <20 ms Upto 30 sec. |Upto 5 sec
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Technische invulling netwerk

 Netwerkontwerp connectoren en bekabeling

1) Bepaling installatiewijze
2) Bepaling van de eisen van de bekabeling
3) Bepaling van de eisen van de connector

4) Selectie extra aansluitbenodigdheden
Rail outlet, overspanningsbeveiliging, service aansluiting
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Technische invulling netwerk

 Verschil kantoor <> IE kabels

Standaard kantoor IT kabel:
Screen omvlechtings factor
Gemiddeld 40%

Cabinetline
Screen omvlechtings factor
Gemiddeld 65% - 80%

PROFINET kabel :
Screen omvlechtings factor
Gemiddeld > 90%
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http://catalogue.weidmueller.com/picture/PV_88296200009999.jpg;jsessionid=CD5147927FA01DEC542658BC75C515B8

Technische invulling netwerk

e Beinvloeding van buitenaf




Technische invulling netwerk

Afscherming en aarding
Beste oplossing

Shielded installation cable

Ground equalization
cable 16mm?
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Technische invulling netwerk

Afscherming en aarding
Beste oplossing

Glasvezel
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Technische invulling netwerk

Afscherming en aarding
Acceptabele oplossing.

Shielded installation cable
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Technische invulling netwerk

Foto kast

L S SR

|
lJd ¢t
AN

AN NNNNSAR

16 maart 2017 #++ Hart van Holland Nijkerk



Technische invulling netwerk

 Check je netwerk:

Model :  IE-SW-PLOSM-8TX IP: 192 168 77.110

Name:  IE-SW-PLOBM-BTX Serial No : 06266

— Bekabeling IR —

— Communicatie i wirror Port Settings
. E{] Basic Settings
_ R| ng B{Z] PortTrunking Monitored port 4 :

{11 SNMP Settinas Watch direction Bi-directional :

~{_] Communication Redundancy

- D atave rb ru i k £ Trafic Prioritization Mirror port |1—|Z[

IZ
50 o Activate
E{] Multicast Filt

— <2% Broadcast 50 s (Acivaie)
i

#1{_] Bandwidth Management
s Auto Warning

* Port mirroring 02 Line-Suao Fost Recover

[]-{'j Sat Navira |P
Ea Diagnosis
] Mirter
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Technische invulling netwerk

* Netwerk monitortool: Omnipeek
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Bedankt voor uw aandacht

> Weidmiiller 3=

PROCES & MACHINE ENGINEERING

MESKEN  HAULE Let‘s connect.

Henk Mesken Marcel Tuit

Application & electrical engineering — Robotics Product expert Industrieel Ethernet
0516-577408 06-20396502
henk@mesken-haule.com m.tuit@weidmuller.nl
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